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LEGENDA:

kWh — Direktni trifazni
Stevec 3x230/400 V, 5-85 A
kot npr. tip MT381-D1A52
"ISKRAEMECO”

— SISTEM INSTALACIJE:
TN-C
— ZASCITA:
SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA IN RCD

Oprema bo names&ena v priklju¢no—merilni

prostostoje¢i omarici kot npr. tip KMZ002012P
"Schrack”, dim. 1000x1000x300 mm, v zagiti IP54.

Vsi elementi, preko katerih je mogoce vpl
na obradun elektricne energije, morajo
imeti moZnost plombiranja.

Opomba: Drug tip Stevca ali ohigja je lah
doloCen v soglasju elektrodistribucije za p

ivati

ko
riklop.

Dovod iz PS PMO-4 ozemljilo
Ta nacrt velja za pogodbeno doloéene namene.
Obina Breice Ureditev kanalizacijskega omreZja Shema KPMO in EC1
investitor: CPB 18, 8250 Brezice naziv gradnje: Krske vasi - Faza 3 in 4 vrsta prikaza:
@ VN: D. Mezi¢, m.i.e. 1ZS E-1927
projektant: ﬂi“dﬁ SP: A. Molan, e.t.
s.p. nacrta: datum: merilo: §t. nacrta: §t. projekta: vrstaproj..  s.p.nacrta: 8t prikaza: 8t lista:  sprem.:
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Cu 16 mm2 l -
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4xP.0. 4 4
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LOKACWA na ozemljilo iz PMO-C1 vtikgt? ggr e%l:p odgg:la rza ggm&gno
] 2700
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Ta nacrt velja za pogodbeno doloéene namene.
Obina Breice Ureditev kanalizacijskega omreZja Shema KPMO in EC1
investitor: CPB 18, 8250 Brezice naziv gradnje: Krske vasi - Faza 3 in 4 vrsta prikaza:
@ VN: D. Mezi¢, m.i.e. 1ZS E-1927
projektant: ﬂi“dﬁ SP: A. Molan, e.t.
s.p. nacrta: datum: merilo: §t. nacrta: §t. projekta: vrstaproj..  s.p.nacrta: 8t prikaza: 8t lista:  sprem.:
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LEGENDA:

kWh — Direktni trifazni
Stevec 3x230/400 V, 5-85 A
kot npr. tip MT381-D1A52
"ISKRAEMECO”

— SISTEM INSTALACIJE:
TN-C
— ZASCITA:
SAMODEJNI ODKLOP NAPAJANJA IN RCD

Oprema bo names&ena v priklju¢no—merilni

prostostoje¢i omarici kot npr. tip KMZ002012P
"Schrack”, dim. 1000x1000x300 mm, v zagiti IP54.

Vsi elementi, preko katerih je mogoce vpl
na obradun elektricne energije, morajo
imeti moZnost plombiranja.

Opomba: Drug tip Stevca ali ohigja je lah
doloCen v soglasju elektrodistribucije za p

ivati

ko
riklop.

Dovod iz PMO ozemljilo
Ta nacrt velja za pogodbeno doloéene namene.
Obina Breice Ureditev kanalizacijskega omreZja Shema KPMO in EC2
investitor: CPB 18, 8250 Brezice naziv gradnje: Krske vasi - Faza 3 in 4 vrsta prikaza:
@ VN: D. Mezi¢, m.i.e. 1ZS E-1927
projektant: ﬂi“dﬁ SP: A. Molan, e.t.
s.p. nacrta: datum: merilo: §t. nacrta: §t. projekta: vrstaproj..  s.p.nacrta: 8t prikaza: 8t lista:  sprem.:
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Ta nacrt velja za pogodbeno doloéene namene.
Obina Breice Ureditev kanalizacijskega omreZja Shema KPMO in EC2
investitor: CPB 18, 8250 Brezice naziv gradnje: Krske vasi - Faza 3 in 4 vrsta prikaza:
@ VN: D. Mezi¢, m.i.e. 1ZS E-1927
projektant: ﬂi“dﬁ SP: A. Molan, e.t.
s.p. nacrta: datum: merilo: §t. nacrta: §t. projekta: vrstaproj..  s.p.nacrta: 8t prikaza: 8t lista:  sprem.:
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