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PE 18,6kW 3N—400V h=60cm +2Z2m kabla
V DN20 h=50cm /ventil poko&no
MOCNOSTNO STIKALO za PE 9,1kW h=1,5m
MOCNOSTNO STIKALO za PE 8,7kW h=1,5m
PE 9,7kW 3N—400V h=10cm +2m kabla

THV DN15 h=50cm

PE O,75kW 3N—400V h=90cm +2m kabla
3x PE IN—230V h=2,1m /vti¢nica

V DN20 h=50cm /ventil pokon&no
V DN20 h=1,1m/ventil pokon&no

THV DN15 h=1,2m

THV DN15 h=50cm
THV DN15 h=50cm

THV DN15 ventil leZze&e
PE 16,7kW 3N—400V +2m kabla

PE 10,0kW 3N—400V +2m kabla

THV DN15 h=1,2m+izpiralec
PE 9,0kW 3N—400V +2m kabla

THV DN15 h=50cm
V DN15 ventil leZe&e

PE 18,6kW 3N—400V +2m kabla
THV DN15 vetil leZete

THV DN15 h=50cm

THV DN15 h=1,2m

V DN20 h=50cm /ventil pokon&no
KRMILNI PANEL ZA PAROLOV

PE 8,7kW 3N—400V h=10cm +2m kabla
V DN20 h=50cm /ventil pokon&no

KRMILNA OMARA ZA PAROLOV

THV DN15 h=50cm
THV DN15 h=50cm

MOCNOSTNO STIKALO za PE 0,75kW h=1,5m

PE 1,0kW 1N—=230V +2m kabla/vti¢nica na pultu

LEGENDA PRIKLJUCKOV

TV — TOPLA VODA
HV — HLADNA VODA
THV — TOPLA IN HLADNA VODA

Cevi plastine DN15 (razen posebej ozna&enih)

PRIKLJUCKI I1Z TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Vigina prikljutka

skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal

(ventil v leZe&em poloZaju).

Pod termi&nimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.
PRIKLJUCKI 1Z ZIDA; (razen vFosebej ozna&enih) na visino 1.2m montirati mesalno

baterijo ali ventil, kar doba

PE — PRIKLJUCEK ELEKTRIKE

in montira izvajalec instalacije.

Posamezne modi in dolZine kablov so razvidne iz tlorisa Vti¢nice namestiti na

pribliZno oznaena mesta na visini 1.2m od tal.

Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik),

izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

OPOMBA:

Vsi prikljucki in dimenzije so podani le informativno.
/a morebitna odstopanija ne odgovarjamo.

Vse kote zidov in priklju¢kov se nanasajo na finalizirane zidove in tla.

XA d.o.o., Trzaska cesta 285,

} ’-. T/F +386 1 256 46 51
MF 041

64/ 597/
F ixa@telemach.net

1000 LJUBLJANA

INVESTITOR

OBCINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

OBJEKT

VRTEC SENTLOVRENC

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

ST. PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA

MOJCA HRIBAR, udia /APS A-0636 02/2016 P/l
ODGOVORNI PROJEKTANT ST. NACRTA VRSTA NACRTA
GREGOR DOJER, udia /S T-0702 42 /16 P/l

NACRT

TEHNOLOSKI NACRT
S PRIKLJUCK]

RISBA

CENTRALNA KUHINJA
TLORIS PRITLICJA

GLAVNO MERILO

1: 50

DATUM

december 20716

STEVILKA RISBE




