
LEGENDA:

obstoječi vodovod (izveden v letu 2020)

projektirani vodovod

objekti (vodohrani in črpališča)

obstoječe:

projektirano:

signalno-komunikacijska povezava med objekti

obstoječi objekti, predvideni za priključitev

obstoječi vodohran Beli potok (izveden v letu 2020)

EE NN priključek objektov VH1/Č1 in VH2/Č2
(det. obdelano v posebnem načrtu EE NN priključkov!)

15LINDEK

PREČKANJE 2 VODOTOKA "LINDEŠKI POTOK"
v prepustu BC fi30 (prečkanje s podbojem v jekleni
zaščitni cevi JE fi215mm)

oznaka prečkanj vodotokov

LIST 1/4

LIST 2/4

LIST 3/4 VH1/Č1 (649.0mNV)
EE NN priključek 1
Pp=1x14kW (1x3X20A)

OBSTOJEČ VODOHRAN
BELI POTOK 15m3
(533.80mNV)

Lindek 15, priključitev na
tlačno cono VH1/Č1!

Lindek 24, možnost priključitve na
tlačno cono VH1/Č1

Lindek 13, 13A, 13B:
priključitev na tlačno cono VH2/Č2;
R TLAKA NA PRIKLJUČKU!

Lindek 14:
priključitev na tlačno cono VH2/Č2!

Lindek 16, 16A:
priključitev na tlačno cono VH2/Č2;
R TLAKA NA PRIKLJUČKU!

MESTO PRIKLJUČITVE o.VH Beli Potok na EE NN
omrežje po izdanem soglasju za priključitev št.: 1341592-O
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BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM

BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM

BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM

BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM

BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM

BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM

BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM

LINDEK

15LINDEK

24LINDEK

PREČKANJE 1 VODOTOKA "LINDEŠKI POTOK"
(zaščita mesta prečkanja z oblogo iz lomljenca)

PREČKANJE 2 VODOTOKA "LINDEŠKI POTOK"
v prepustu BC fi30 (prečkanje s podbojem v jekleni
zaščitni cevi JE fi215mm)

VH2/Č2
(734.70mNV)
EE NN priključek 2
Pp=1x14kW (1x3X20A)

PREČKANJE 3 VODOTOKA "BELI POTOK"
v prepustu BC fi80 (prečkanje s podvrtanjem!)

OBSTOJEČ NN DROG
(mesto priključitve VH1/Č1 na
NN EE omrežje-soglasje št.: 1341621-O)

NN ZBIRALNICE V TP LINDEK: 401
(mesto priključitve VH2/Č2 na
NN EE omrežje- soglasje št.: 1341637-O)

12ALINDEK

14LINDEK

V1

V2

PREČKANJE 4 VODOTOKA "BELI POTOK"
v jarku (prečkanje s podvrtanjem!)

(oVH Beli potok - VH1/Č1):
PE100RC DN90 PN16 (SDR11) L=1805.0m
signalna kabelska povezava

(VH1/Č1 - VH2/Č2):
PE100RC DN90 PN16 (SDR11) L=1203.0m
signalna kabelska povezava

odcep 1 (V1-V2):
PE100RC DN63 PN16 (SDR11) L=368.50m

(VH1/Č1 - VH2/Č2):
PE100RC DN90 PN16 (SDR11) L=1203.0m
signalna kabelska povezava
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